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RESPONSÁVEL TÉCNICO

FC-01 11
Fancolete Hospitalar, com capacidade termica entre 1 a 1,5TR com Filtragem G4
+F8, ventilador EC, com medidor de pressao entre filtros e IHM na sala com controle
de temperatura e Umidade, e resistencia aquecimento de 1,5kW.

FC-02 20
Fancolete Hospitalar, com capacidade termica entre 1,5 a 2TR com Filtragem G4
+F8, ventilador EC, com medidor de pressao entre filtros e IHM na sala com controle
de temperatura e umidade, e resistencia aquecimento de 2kW.

VE-01 02
Caixa de Ventilacao com filtro G4 + F8, com motor EC com regulagem e vazao
entre 500 a 3000m3/h, com sensor diferecial de pressao modulano a vazao
conforme saturacao de filtros.

EX-01 02 Exaustor com caixa de caixa de filtragem G4 + F8, com vazao entre 300 a 1500m3/h

EX-02 19 Exaustor com vazao  entre 300 a 1500m3/h
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