PARA O PAVIMENTO: CASA DE MAQUINAS
QUADRO DE AREAS IMPERMEABILIZADAS

REFERENCIA| AREAS IMPERMEABILIZADAS |166| i | % | (75 | @)
1 RESERVATORIO SUPERIOR S |28.98|66.82]95.80 ]| 2.80
2 TETO RESERVATORIO S |28.98| 2.39 | 31.37 | 0.10
3 RESERVATORIO SUPERIOR S |29.14]65.02 |94.16 | 2.80
4 TETO RESERVATORIO S |29.14 | 2.32 | 31.46 | 0.10
5 CASA DE MAQUINAS 9 |258.14| 26.37 |284.51] 0.30
VER DETALHES VER DETALHES
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AREA A SER IMPERMEABILIZADA.

T —’ CAIMENTO DA REGULARIZAGAO 0,5% >i> 1% .

MP. AP [ AR [ AT | H v
TIPO | (m%) | (M%) | (M) | (m) =[> CAIMENTO DA REGULARIZAGAO > 1%.
’ i «——ALTURA DO RODAPE
i CAPTAGAO SUGERIDA. -
RESERVATORIO RESERVATORIO ‘%AREA TOTAL ¢ hmr = ALTURA MAXIMA DA REGULARIZAGAO.
GOADY GROAY PROTEGAO MECANICA = 3,0cm . —AREADORODAPE DRENO SOB ENCHIMENTO. hir = ALTURA INICIAL DA REGULARIZAGAO.
i CiA IMPERMEABILIZAGAO = 1,0c e AREA PLANA i
REFERENCIA REFERENCIA = 1,0cm saeeTr TIPO DE IMPERMEABILIZACAO B - PARA AREAS COBERTAS hir = 1,0cm.
SEATICR = 2508 0 B0 = C M CAPTAGAO A SER REMANEJADA. ’ )
l 3 \CA( 5 - PARA AREAS DESCOBERTAS hir = 2,0cm.
TOTAL = 6,0cm + CAIMENTO R CAPTAGAO EXISTENTE. - QUANDO DIFERENTE, SERA INDICADO EM PLANTA.
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE — SUS / SP

UNIDADE

INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS

PROJETO EXECUTIVO

GRUPO TECNICO AV. DR. ARNALDO, 165 — SAO PAULO — SP
REFERENCIA

DE EDIFICAGOES PLANTA DA CASA DE MAQUINAS
IMPERMEABILIZAGAO

CODIGO DO EDIFICIO FOLHA
PREDIO HOSPITALAR

— 110

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n".188, 3®andar AREA ‘ ESCALA ‘ DATA
Sa PoulosSp Gep. 05405000 IMPERMEABILIZAGAO| — 1:50 06,/03,/2015
Tel (11)3066 8420 Fax (11)3066 8482 IER—00A14—HOS—HID—IMP—PE—110—R00
DIRETOR DO D.T.E. COORDENA(;AO DE PROJETOS COLABORADORES

Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES Arq. MARIA CRISTINA GOMES JOTTEN

AUTORES DO PROMJ

PROASSP: Arq. CARLA V. DIAS | Eng. VIRGINIA PEZZOLO




