
VARIADOR DE FREQUÊNCIA 

13

14

CA4

(DI 2)

19

24

17

(DI 1)

S TR

U1 W1V1

VF-2

W1

T

V1

U1

MOTOR

M

~3

T

(L2) BC

(1) CZ

A2

CA5

A1

44

NA NF

78

26

14

13

25

CA5

STATUS LIGADO

BAG-02

SISTEMA DE SUPERVISÃO

(PREVISÃO FUTURA)

443231 3433 35 3736 38 39 40 4241 43 45

20

30

31

21

27

28

29

(GND)

R1

5

3

1(DO 1)

(Falha)

WEG

CFW 501 HVAC

15

(+24Vcc)

R2

11

7

9(DO 3)

(RUN)

ARQUIVO

ESCALA

INDICADA

HB-BL1-AC-QE-027-R2

PROJETISTA
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N° PROJETO

SISTEMA DE AR CONDICIONADO

(1) CZ

5

CC2

1

2

M
A

N
.

A
U

T
.

D
E

S
L

.

4

3

6

5

SISTEMA DE

SUPERVISÃO

SISTEMA DE

SUPERVISÃO

LIGA/DESLIGA

20

22 23

24

EM AUTOMÁTICO

(DO)

A1

CA4

A2

F
A

L
H

A

V
F

-
2

3

1

BOMBA

BAG-02

38

NA NF

21

5

20
21

22

19

(L2) BC

5

3

4

S1

19

VARIADOR DE FREQUÊNCIA 

13

14

CA6

(DI 2)

19

24

17

(DI 1)

S TR

U1 W1V1

VF-2

W1

T

V1

U1

MOTOR

M

~3

T

(L2) BC

(1) CZ

A2

CA7

A1

59

NA NF

79

34

14

13

33

CA7

STATUS LIGADO

BAG-03

SISTEMA DE SUPERVISÃO

(PREVISÃO FUTURA)

594746 4948 50 5251 53 54 55 5756 58 60

33

43

44

34

40

41

42

(GND)

R1

5

3

1(DO 1)

(Falha)

WEG

CFW 501 HVAC

15

(+24Vcc)

R2

11

7

9(DO 3)

(RUN)

ARQUIVO

ESCALA

INDICADA

HB-BL1-AC-QE-027-R2

PROJETISTA
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N° PROJETO

SISTEMA DE AR CONDICIONADO

(1) CZ

5

CC3

1

2

M
A

N
.

A
U

T
.

D
E

S
L

.

4

3

6

5

SISTEMA DE

SUPERVISÃO

SISTEMA DE

SUPERVISÃO

LIGA/DESLIGA

33

35
36

37

EM AUTOMÁTICO

(DO)

A2

CA6

A1

F
A

L
H

A

V
F

-
3

3

1

BOMBA

BAG-03

53

NA NF

34

5

28
29

30

27

(L2) BC

5

5

6

S1

32

VARIADOR DE FREQUÊNCIA 

13

14

CA8

(DI 2)

19

24

17

(DI 1)

S TR

U1 W1V1

VF-4R

W1

T

V1

U1

MOTOR

M

~3

T

(L2) BC

(1) CZ

A2

CA9

A1

74

NA NF

80

42

14

13

41

CA9

STATUS LIGADO

BAG-04

SISTEMA DE SUPERVISÃO

(PREVISÃO FUTURA)

746261 6463 65 6766 68 69 70 7271 73 75

46

56

57

47

53

54

55

(GND)

R1

5

3

1(DO 1)

(Falha)

WEG

CFW 501 HVAC

15

(+24Vcc)

R2

11

7

9(DO 3)

(RUN)

ARQUIVO

ESCALA

INDICADA

HB-BL1-AC-QE-027-R2

PROJETISTA
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N° PROJETO

SISTEMA DE AR CONDICIONADO

(1) CZ

5

CC4

1

2

M
A

N
.

A
U

T
.

D
E

S
L

.

4

3

6

5

SISTEMA DE

SUPERVISÃO

SISTEMA DE

SUPERVISÃO

LIGA/DESLIGA

46

48
49

50

EM AUTOMÁTICO

(DO)

A1

CA8

A2

F
A

L
H

A

V
F

-
4

R

3

1

BOMBA

BAG-04

68

NA NF

47

5

36
37

38

35

(L2) BC

5

7

8

S1

45

(PREVISÃO FUTURA)

(L2) BC

(1) CZ

897776 7978 80 8281 83 84 85 8786 88 90

ARQUIVO

ESCALA

INDICADA

HB-BL1-AC-QE-027-R2

PROJETISTA
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N° PROJETO

SISTEMA DE AR CONDICIONADO

(1) CZ

(L2) BC

5

81

NA

CA10

A1

NF

A2

INTERTRAVAMENTO

BOMBAS

83

85

STATUS

CHILLER

CA9

23

24

CA7

23

24

58

CHILLER 175 TR

INTERTRAVAMENTO DO

CA5

23

24

CA3

23

24

UR-01

CHILLER 175 TR

INTERTRAVAMENTO DO

UR-02

CHILLER 175 TR

INTERTRAVAMENTO DO

UR-03

CA10

13

14

CA10

23

24

CA10

33

34

59 6361

60 6462

43

44

45

46

47

48

(PREVISÃO FUTURA)

QUADRO ELÉTRICO

QF-AC-CAG

BLOCO 1 - COBERTURA

QUADRO ELÉTRICO

QF-AC-CAG

BLOCO 1 - COBERTURA

QUADRO ELÉTRICO

QF-AC-CAG

BLOCO 1 - COBERTURA

QUADRO ELÉTRICO

QF-AC-CAG

BLOCO 1 - COBERTURA

22

(AI 1+)

SINAL DE

0...10VCC

25

26

TRANSDUTOR

DE PRESSÃO

(GND)

23

0...10VCC

(Carcaça)

23

24

22

(AI 1+)

SINAL DE

0...10VCC

38

39

TRANSDUTOR

DE PRESSÃO

(GND)

23

0...10VCC

(Carcaça)

31

32

22

(AI 1+)

SINAL DE

0...10VCC

51

52

TRANSDUTOR

DE PRESSÃO

(GND)

23

0...10VCC

(Carcaça)

39

40

94
93

95


