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ESQUADRIA ALUMINIO COM VENEZIANA
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QUANTIDADE: 19 UNIDADES
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ESQUADRIA ALUMINIO COM PINTURA GALVANIZADA NA COR BRANCA
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ESQUADRIA ALUMINIO COM VIDRO TIPO CORRER
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
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ESQUADRIA ALUMINIO FIXA COM VIDRO PLUMBIFERO
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TABELA ESPECIFICAGOES PORTAS

01 PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO NA COR A DEFINIR DA
FORMICA OU SIMILAR, ENCABECAMENTO EM CANTONEIRA DE ACO INOX ESCOVADO TIPO "U"

02| CANTONEIRA DE AGO INOX ESCOVADO TIPO "U"

BATENTE - EM CHAPA DE ACO GALV. NA COR BRANCA , PINT. ESMALTE

03 SINTETICO ACET. NA COR BRANCO

04| DOBRADICA DOB-05

05 [ CHAPA DE AGO INOX ESCOVADO

06| TUBO DE ACO INOX, @ 1. 1/2", CANOPLAS EM ACO INOX

EVOLUTION 55 OU SIMILAR

07 FECHADURA E MACANETA REF. LA FONTE 517 EM INOX TUBULAR 330 ST2

08| VIDRO COMUM INCOLOR 6mm

(09 | PORTA DE ALUMINIO LINHA 30, ENCABEGAMENTO EM CANTONEIRA DE AGO INOX ESCOVADO TIPO "U"

LADOS PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA

10 PORTAO EM PERFIS TUBULARES DE ALUMINIO REVESTIDO DE CHAPA LISA METALICA EM AMBOS OS

11| PORTA VENEZIANA DE ALUMINIO ANODIZADO, COR BRANCA C/ VENTILAGAO PERNANENTE.

12| TRAVA FECHO LA FONTE OU SIMILAR

13| MOLA HIDRAULICA AEREA - MODELO A DEFINIR

14| VISOR EM VIDRO TRANSPARENTE, INCOLOR, LISO, esp. 6 mm.

15| FECHADURA E MAGANETA REF. LA FONTE 520 EM INOX TUBULAR OU SIMILAR

TABELA ESPECIFICACOES JANELAS

OLGA COLOR OU PRODEC - BRANCO

01 | ESQUADRIA ALUMINIO - LINHA DE REF. GOLD DA ALCOA OU EQUIV. PINTURA ELETROSTATICA

02 | SISTEMA MAXIM-AR

03 VIDRO TRANSPARENTE, INCOLOR, LISO, ESP. 6 mm

04 | SISTEMA FIXO

05 | SISTEMA ABRIR

06 | VENEZIANA CEGA

07 | FECHO MAXIM-AR

08 | PERFIS DE ALUMINIO LINHA GOLD ALCOA, ANODIZADO NATURAL FOSCO

09 | SISTEMA BASCULANTE

10 | VIDRO MINI - BOREAL, ESP. 6 mm

11 | SISTEMA DE CORRER

12 | ESQUADRIA DE FERRO

13 | FECHO SISTEMA BASCULANTE

14 | VIDRO TRANSPARENTE COM PROTEGAO RADIOLOGICA

OBSERVAGOES GERAIS: ‘

* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

Ndo tomar medidas em escala na planta;

* * *

Antes da execugio, conferir todas as medidas no local; ‘

Toda interferéncia necess@ria em alvenaria existente
deve ter as medidas confirmadas no local e
confrontadas com as medidas fornecidas em projeto
executivo podendo haver necessidade de ajustes;

*

Em caso de reformas, recuperar as dreas que sofrerem
danos causados pela intervengdo. Principalmente
pintura, pisos e jardins. Em cada caso, conferir o
padrdo existente no local;

*

Demais especificagdes em Memorial Descritivo de
Arquitetura.

20 | ADEQUAGAO JULHO /2018
19 | ADEQUAGAO MAIO/2018
18 |REVISAO GERAL ABRIL /2018
17 |REVISAO CAIXILHO JA 20 E 24 JUN /2017
16 |REVISAO CAIXILHO JA 08/ PORTA PM13 / NOVAS JANELAS JA31 E JA32 DEZ/2016
15 |REVISAO CAIXILHO JA 11 E JA 25 NOV,/2016
14 |REVISKO ABERTURA DAS JANELAS E ESPECIFICAGAO DE PORTAS PF oUT/2016
13 | QUANTIDADE DE PORTAS PM02 AGO/2016
12 |JA23 / PEITORIL DAS JANELAS 4 CM MENOR POIS CONTRAPISO FICOU MAIOR AGO/2016
11 |QUANTIDADES / PEITORIAL JA28 E JA30 /PM14 JULHO /2016
10 |ESPECIFICAGOES/ LEGENDAS JUNHO/2016
09 | QUANTIDADE PORTAS JUNHO/2016
08 |QUANTIDADE JANELA JAO3 JUNHO,/2016
07 |QUANTIDADE PORTA PAOT MAIO /2016
06 | PEITORIL CAIXILHO JA 30 E 28 FEV/2016
05 | CAIXILHO JA 30 E 28 FEV/2016
04 | PE DIREITO J12 E J14 JAN /2016
03 | PE DIREITO J14 / J29 JAN/2016
02 | CAIXILHOS ENFERMARIAS SET/2015
01 | NOVAS PORTAS PARA ENTRADAS DE EQUIPAMENTOS AG0/2015
00 | EMISSAO INICIAL JUN /2015
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