NOTAS DE UNIFILAR

O0S PAINEIS ELETRICOS DE MEDIA E BAIXA TENSAO DEVEM OBEDECER AS ESPECIFICACOES CONTIDAS
NO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.

01—

02— PARA A AQUISICAO DOS QUADROS ELETRICOS (MEDIA E BAIXA TENSAO), DEVERA SER CONSULTADO
O MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE SUPERVISAO E AUTOMACAO PREDIAL, ONDE SAO

INFORMADOS OS ITENS A SEREM MONITORADOS POR ESSE SISTEMA.

03— DEVERAO SER CONFIRMADOS PELA INSTALADORA DE ELETRICA DA OBRA JUNTO AO FABRICANTE

DIAGRAMA ESQUEMATICO DE QUEDA DE TENSAO
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DOS TRANSFORMADORES, OS FUSIVEIS DE MEDIA TENSAO.

CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO:

— TENSAO DE ATENDIMENTO: 13,8kV

— MATERIAIS UTILIZADOS: TODOS 0S MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SITUADOS ATE A MEDIGAO DA
CONCESSIONARIA ELETROPAULO, DEVERAO SEGUIR O PADRAO DA CONCESSIONARIA.

04—

05— O DIMENSIONAMENTO FINAL DOS BANCOS DE CAPACITORES AUTOMATICOS PARA 0OS QGBT's,
DEVERAO SER CONFIRMADOS JUNTO AO FORNECEDOR DOS BANCOS APOS A ENERGIZAGAO DAS
SUBESTAGOES DE MODO A SE OTIMIZAR O RESPECTIVO DIMENSIONAMENTO PARA UM FATOR DE

POTENCIA FINAL DE 0,95.

06— TODOS 0S PANEIS DE MEDIA TENSAO DEVERAO SER ENSAIADOS CONTRA O ARCO ELETRICO INTERNO

07— OS PAINEIS DE MEDIA TENSAO A SEREM INSTALADOS NA CABINE DE MEDICAO, SUBESTACOES E USINA

DE GERAGAO, DEVERAO SER HOMOLOGADOS JUNTO A CONCESSIONARIA “ELETROPAULO”.
08— O DIMENSIONAMENTO DOS DISJUNTORES PARA PROTEGCAO DOS QUADROS DE MOTORES FOI BASEADO
CONSIDERANDO TEMPO DE PARTIDA DE 5s E O TIPO DO DISPOSITIVO DE PARTIDA DE CADA MOTOR,

CASO ESTE TEMPO SEJA SUPERIOR DEVEM SER REVISTOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO E CABOS
ALIMENTADORES

09— 0S TC’s E TP’s DOS PAINEIS DE MEDIA TENSAO DEVERAO SER CONFIRMADOS, APOS A APROVACAO

DO PROJETO, JUNTO A CONCESSIONARIA ELETROPAULO.

TODOS 0S CABOS ALIMENTADORES FASE E NEUTRO SERAO 0,6/1kV—90°C — NBR—13.248 (AFUMEX)
E 0S CABOS TERRA SERAO 750V—70°C — NBR—13.248 (AFUMEX)

17— TODOS 0S MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES SITUADOS ATE A MEDICAO DA
CONCESSIONARIA, DEVERAO SEGUIR O PADRAO "ELETROPAULO", DESCRITOS CONFORME NORMA:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSAO PRIMARIA DE DISTRIBUIGAQ.

12— A INSTALADORA DE ELETRICA DA OBRA, DEVERA FORNECER A CONCESSIONARIA ELETROPAULO, 0OS
PROJETOS EXECUTIVOS DE FABRICAGAO DOS CONJUNTOS BLINDADOS, DOS PAINEIS DE MEDIA TENSAO DA
CABINE DE MEDICAO (PMT—C.EM) E DO SISTEMA DA USINA DE GERAGAO (PMT—TRANSFERENCIA).

13— A INSTALADORA DE ELETRICA DA OBRA, DEVERA CONFIRMAR COM O FORNECEDOR DOS TRANSFOR—
MADORES DAS SUBESTAGOES, AS CAPACIDADE DOS FUSIVEIS DE MEDIA TENSAO.

AV=0,08%

14— PARA RELACAO DOS CABOS ALIMENTADORES DE MEDIA TENSAO, CONSULTAR "LISTA DE CABOS

ALIMENTADORES DE MEDIA TENSAO”.

15— PARA RELAGAO DOS CABOS ALIMENTADORES DE BAIXA TENSAO, CONSULTAR ’LISTA DE CABOS
ALIMENTADORES DE BAIXA TENSAO”.
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16— OS FORNECEDORES DOS PAINEIS DE MEDIA E BAIXA TENSAO, TAIS COMO, PMT’s, QGBT's, PBT's, QLF’s,
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QL’s e QF’'s, ANTES DE INICIAREM OS PROCESSOS DE FABRICAGAO DOS PAINEIS, DEVERAO TER CONHECI—
MENTO DOS AMBIENTES ONDE ESSES PAINEIS SERAO INSTALADOS. PARA TANTO, ALEM DE CONHECEREM
AS PLANTAS DO PROJETO DE INSTALAGCOES, ELES DEVERAO VISITAR A OBRA. ESTA MEDIDA DEVE SER
ENCARADA COMO MEDIDA PREVENTIVA, DE MODO A SE EVITAR, POR EXEMPLO, QUE UM DETERMINADO

FORNECEDOR DE QUADROS, FORNEGCA UM PAINEL QUE NAO CAIBA NO LOCAL DESTINADO.
DA INSTALADORA DE ELETRICA DA OBRA,

AV=2,8%F —

TODOS 0S RELES DE PROTEGAO DOS PAINEIS DE MEDIA TENSAO, BOBINAS DE ABERTURA E FECHA—
MENTO DOS DISJUNTORES DE MEDIA TENSAO, FORAM DIMENSIONADOS PARA OPERAR NA TENSAO
DE 125Vcc.
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18— TODOS 0OS MOTORES DOS DISUUNTORES DE MEDIA TENSAO DOS PMT's, FORAM DIMENSIONADOS PARA

OPERAR NA TENSAO DE 125 Vec.

0S CABOS DOS CIRCUITOS ALIMENTADORES DE MEDIA TENSAO, DEVERAO SER DO TIPO SINGELOS,
UNIPOLARES, COM TENSAO DE ISOLAGAO 8,7/15kV, EPR 105°C, CONFORME NORMA NBR 6251.

19—

[]

— AV=1,5%

0S CABOS DOS CIRCUITOS ALIMENTADORES DE BAIXA TENSAO, DEVERAO SER DO TIPO SINGELOS,
UNIPOLARES, COM TENSAO DE ISOLAGAO 0,6/1kV, HEPR 90°C, CONFORME NORMA NBR 13.248.
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21— 0S CABOS CONDUTORES DE PROTEGAO (TERRA), DEVERAO SER DE ISOLACAO 450,750 VOLTS,

CONFORME NORMA NBR—13.248.
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22— 0S TRANSFORMADORES DE ISOLAGAO (SEPARACAO) DEVEM SER CONSTRUIDOS CONFORME OS REQUISITOS
DA NORMA IEC 61 558—2—15 E |[EC—742. A CORRENTE DE FUGA A TERRA DO ENROLAMENTO SECUNDA-—
RIOS E A CORRENTE DE FUGA DO INVOLUCRO NAO DEVEM EXCEDER 0,5 mA. O VALOR DA CORRENTE DE
FUGA DEVE SER MEDIDO COM O TRANSFORMADOR SEM CARGA E ALIMENTADO SOB TENSAO E FREQUENCIA

NOMINAIS.

SINAL DE TENSAO PROVENIENTE DO CONTROLADOR GERAL DOS GRUPOS GERADORES. EM CASO DE
DEFEITO OU FALHA EM UM DOS GRUPOS GERADORES, O CONTROLADOR GERAL DO SISTEMA DEVERA
ENVIAR SINAL DE TENSAO PARA OS DISIUNTORES DI, D2, D3 e D4, PARA QUE OCORRA O DESCARTE
DAS CARGAS NORMAIS DOS QGBT's.

23—
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24— CIRCUITO ALIMENTADOR DE FORCA (NOVO A SER INSTALADO). DEVERA SER PREVISTO EMENDA DESTE
NOVO CIRCUITO, COM O CIRCUITO EXISTENTE. ESTA EMENDA DEVERA SER FEITA JUNTO AS CAIXAS DE

AV=2% —

PASSAGEM EXISTENTES NO PISO DA AREA EXTERNA, AO LADO DA SALA DE GERADORES EXISTENTES (FUTURO
PREDIO ANEXO). PARA TANTO, A CONSTRUTORA, NA EPOCA DA OBRA, DEVERA IDENTIFICAR A POSIGAO EXATA,
ONDE DEVERA SER FEITO A EMENDA DE CABOS DO CIRCUITO EXISTENTE COM O NOVO CIRCUITO.

25— ESTE CIRCUITO (MT—003) £ UMA PREVISAO FUTURA. CASO O HOSPITAL FUTURAMENTE QUEIRA UNIFICAR
AS 2 ENTRADAS DE ENERGIA EXISTENTES NO HOSPITAL, AS QUAIS SAO PROVENIENTES DA REDE
ELETROPAULO, DEVERA SER UTILIZADO O DISUUNTOR DO CUBICULO N°*6 DO PAINEL "PMT—C.EM”. PARA TANTO,
CASO ISSO OCORRA, NA EPOCA EM QUE ISSO ACONTECER, DEVERA SER DIMENSIONADO O CIRCUITO "MT—0037,
BEM COMO TAMBEM, DEVERA SER REVISTO O DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ENTRADA DO "PMT—C.E.M”,
DENOMINADO POR "MT-001".
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QT(E)=6,12% 26— ALIMENTACOES AUXILIARES PARA OS PAINEIS DE MEDIA TENSAO:

* MOTORES DOS DISUUNTORES DE MT + BOBINAS DE ABERTURA E FECHAMENTO — 220 VCA;
* RESISTENCIAS DE AQUECIMENTO — 220 VCA;
* RELES DE MEDIA TENSAO — 125 VCC;
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27— O PREDIO ANEXO SERA CONSTRUIDO EM UMA AREA ONDE ATUALMENTE SE LOCALIZA O PREDIO DOS
GERADORES DE EMERGENCIA EXISTENTES. NESTE PREDIO EXISTENTE, ALEM DOS GERADORES DE EMERGENCIA
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— -0 — -0 — -0 — -0 — -0 — -0
MT—014 MT—015
o1 Q Q2 Q Q3 Q (4 Q Q5 Q Q6
RELES OE
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| | : | | |- [ | | | | | (VER DESENHO) (VER DESENHO) (VER DESENHO) LINK (VER DESENHO) (VER DESENHO) | (CARGAS ESSENCIAIS DO SISTEMA DE INCENDIO) |
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(CIRCUITO CC1) EXISTENTE NO SUBSOLO | | | EXISTENTE NO SUBSOLO |
_I | (INSTALAQAO PROVISORIA) | (INSTALAGAO PROVISORIA) (CIRCUITO CC4) | (CIRCUITO CC5) | (CIRCUITO €C6) | MT—014 MT—015
[, o[ | |amentagge provisaria w1 || Lumentogdo provisorio w2 | | \_ | N Y,
s ic LTO ij_ _ _LJ_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—,_ S N N ]

DIAGRAMA FUNCIONAL DE INTERTRAVAMENTO DOS DISJUNTORES Q1 e Q2 COM INTERRUPTOR N.A. (Q3) DOS QGBT'S
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EXISTENTES, EXISTE TAMBEM, 2 QUADROS GERAIS DE BAIXA TENSAO (QGBT-N—-220V e QGBT—E—-220V), 0OS
QUAIS ALIMENTAM ALGUMAS CARGAS ELETRICAS DO HOSPITAL EXISTENTE. PARA QUE SE TENHA CONDICOES
DE DEMOLIR O PREDIO EXISTENTE ONDE ESTAO ABRIGADOS OS GERADORES EXISTENTES DE EMERGENCIA (2 X
500 KVA), DE MODO A POSSIBILITAR A CONSTRUGAO DO PREDIO ANEXO, E NECESSARIO QUE SE CONSTRUAM
INSTALACOES PROVIORIAS, DE MODO QUE A ALIMENTAGCAO DAS CARGAS EXISTENTES POSSAM CONTINUAR EM
FUNCIONAMENTO ATE QUE SEJAM CONSTRUIDAS AS INSTALAGOES DEFINITIVAS. PARA TANTO, FORAM

LEGENDA — MEDIA TENSAO PROJETADAS ALGUMAS INSTALAGOES PROVISORIAS, SENDO ELAS:

Simbologia | Sigla

* TRANSFORMADORES DE 500 KVA (SENDO 1 PARA CARGAS NORMAIS E OUTRO PARA CARGAS

Denominagdo EMERGENCIA);

i

W

* PAINEL DE BAIXA TENSAO PROVISORIO NORMAL "PBT—N—SE1—PROVISORIO”;
* PAINEL DE BAIXA TENSAO PROVISORIO EMERGENCIA “PBT—E—SE1—PROVISORIO”:
* CIRCUITOS ALIMENTADORES DE FORCA PARA ALIMENTAR PROVISORIAMENTE AS CARGAS EXISTENTES

TERMINAGAO TIPO MUFLAS USO INTERNO

C

ISOLADOR CAPACITIVO COM INDICAGAO LUMINOSA DE PRESENGA DE TENSAO (CIRCUITOS N* 629 AO 637).

PARA—RAIOS
12kV—T10kA

=

PR

28— DEVERAO ESTAR INCLUSOS NO ESCOPO DE FORNECIMENTO DA INSTALADORA DE ELETRICA DA OBRA,
0S ESTUDOS ELETRICOS ABAIXO DISCRIMINADOS, OS QUAIS SERVIRAO DE BASE PARA A DEFINICAO,
DE TRANSFORMADORES DE POTENCIAL (TP's DE PROTEGAO), TRANSFORMADORES DE CORRENTE
(TC’s DE PROTEGAQ), DAS CORRENTES DE CURTO CIRCUITO DAS PROTEGCOES EFETIVAMENTE

PARA—RAIO POLIMERICO USO INTERNO

INSTALADAS E SELETIVIDADE DAS PROTEQOES AS QUAIS SERAQ INSTALADAS:

CHAVE SECCIONADORA M.T. SOB CARGA COM ISOLAMENTO EM SF6 DE TRES POSIGOES — ESTUDO DE CURTO CIRCUITO PARA SELETIVIDADE DAS PROTECOES E SUPORTABILIDADE DOS EQUIPTOS.
(ABERTO/FECHADO/ATERRADO) — ESTUDO DE SELETIVIDADE CONVENCIONAL (CRONOLOGICA + AMPERIMETRICA).

ESTUDO DE AVALIAGAO DOS ATERRAMENTO DOS GRUPOS GERADORES.

89T

ESTUDO PARA DEFINICAO DOS TP's E TC's DE PROTEGAO.

CHAVE SECCIONADORA M.T. SEM' CARGA ISOLAMENTO NO AR ESTUDO PARA VERIFICAGAO DA NECESSIDADE OU NAO DE TRANSFORMADOR DE ATERRAMENTO,

52

DO TIPO ZIG-ZAG, PARA O CASO ESPECIFICO DA USINA DE GERACAQ.
DISJUNTOR M.T. CORTE A VACUO OU SF6

FU

BASE E FUSIVEL M.T. TIPO HH

P

TRANSFORMADOR DE POTENCIAL /POTENCIA

TC

TRANSFORMADOR DE CORRENTE

LEGENDA — BAIXA TENSAO

Simbologia | Sigla

Denominagdio

\/

PONTO DE FORGA POR MEIO DE CABOS ALIMENTADORES, CONFORME LISTA DE CABOS
DE BAIXA TENSAO.

g

NUMERAGAO DO ALIMENTADOR DE BAIXA TENSAO, CONFORME LISTA DE CABOS

MM

MULTIMEDIDOR ELETRONICO DE GRANDEZAS ELETRICAS
(V, I, KW, KWH, FATOR POT, e ETC)

DISJUNTOR B.T CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR

DIAGRAMA UNIFILAR VALIDO PARA TODO O

PROJETO. VERIFICAR PARTES APLICAVEIS A

BASE E FUSIVEL M.T. TIPO HH

FASE O1 EM PLANTA.

TRANSFORMADOR DE CORRENTE

DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO

BARRAMENTO DE NEUTRO DO QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO

BARRAMENTO DE TERRA DO QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO

arquiteiura

DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO

RUA GOMES DE CARVALHO
N*892 CJ 47, VILA OLIMPIA

RUA SAO CLEMENTE, N* 452
LARGO DOS LEOES, BOTAFOGO

INTERTRAVAMENTO MECANICO (KIRK)

SAO PAULO SP CEP 04547-003
TEL/FAX. (11) 3045—-1677
e—mail:rafsp@rafarquitetura.com.br

RID DE JANEIRO RJ CEP 22260-000
TEL/FAX. (21) 2539-2879

e—mail:raf@rafarquitetura.com.br

INTERTRAVAMENTO ELETRICO

www.rafarquitetura.com.br
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