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@ NOTAS

. AS TUBULAGOES DE ESGOTO E AGUA PLUVIAS DEVERAO SER EM PVC SERIE R (REFORGADO),
FABRICADAS CONFORME NBR—-5688 DA ABNT

. TODA TUBULAGAO DE ESGOTO COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 75mm TERA DECLIVIDADE MINIMA

DE 2,0%

TODA TUBULAGAO DE ESGOTO COM DIAMETRO MAIOR QUE 75mm TERA DECLIVIDADE MINIMA DE 1,0%

O DISTANCIAMENTO DAS ABRAGADEIRAS NOS TUBOS DE QUEDA SERA DE 2 METROS

O DISTANCIAMENTO DAS ABRAGADEIRAS NOS TUBOS HORIZONTAIS SERA DE 10 VEZES SEU DIAMETRO

DEVERA SER PREVISTO ISOLAMENTO TERMICO PARA TODA TUBULAGAO DE DRENO DE AR

CONDICIONADO

DEVERAO SER PREVISTAS INSPEGOES DE "PE DE COLUNA® PARA PRUMADAS DE ESGOTO

. AS CURVAS NO FINAL DAS PRUMADAS DE ESGOTO DEVERAO SER EM FERRO FUNDIDO
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