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f 0 1 2 3 4 5 6 ) ( 0 1 3 4 5 6 ) 01 — 0S QUADROS ELETRICOS DEVEM OBEDECER AS ESPECIFICAGOES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO
FONTE DPS ™ T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 DO PROJETO'
(310) (310) 02 — 0S QUADROS DEVERAO SER FORNECIDOS COM UMA VIA DO DIAGRAMA TRIFILAR COLOCADA EM PORTA
QF-220-AT-TE Protector contra TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS COMPUTADORES COMPUTADORES COMPUTADORES COMPUTADORES COMPUTADORES MICROONDAS CAFETEIRA TOMADA REGUA TOMADA REGUA TOMADA REGUA TOMADA REGUA TOMADA REGUA TOMADA REGUA TOMADA REGUA TOMADA REGUA DESENHO, INSTALADO INTERNAMENTE AO QUADRO, EXTERNAMENTE PLAQUETA IDENTIFICADORA COM
sobrecargas SANITARIOS SANITARIOS R4 R4 R4 NOME, NOMERO E POTENCIA TOTAL DO MESMO.
N 220V N 220V 03 — NOS QUADROS INSTALADOS FORA DAS AREAS RESTRITAS (CASAS DE MAQUINAS, SALA DE PAINEIS,
K3 méx 6000 A K3 méx 6000 A SHAFTS, ETC.), OS ELEMENTOS DESTINADOS A MANOBRA E COMANDO (BOTOEIRAS, INTERRUPTORES,
— CHAVES SECC. OU DE COMANDO, ETC.) DEVERAO SER INTERNOS AOS MESMOS, PODENDO ESTAR
_(310) (310) VISIVEIS EM SUAS PORTAS APENAS ELEMENTOS DE SINALIZAGAO.
A A A ] A 04 — TODOS OS CIRCUITOS INDICADOS COM "DR”, DEVERAO POSSUIR INTERRUPTOR DIFERENCIAL COM
FUSIVEL c X . C . C ) c X . C ) C ) c X . C ) c X . c X . C ) C ) c X . C ) cX .. c X . C ) c X . C ) C ) Isens= 30mA E COM CORRENTE NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR AO DO DISJUNTOR DO CIRCUITO.
Q\ 50A I::I 1P1D 2P2D 1P1D 1P1D 1P1D 1P1D 1P1D 1P1D 1P1D 1P1D 1P1D 1P1D 1P1D 1P1D 2P2D 1P1D 1P1D 2P2D 1P1D 1P1D 05 — TODOS 0S QUADROS DEVEM POSSUIR GRAU DE PROTECAO MINIMO IP—42 E SERAQ DE SOBREPOR
AN 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A SALVO QUANDO INDICADO.
B C\X 3p3p DR-2 POLOS DR-2 POLOS DR-2 POLOS DR-2 POLOS DR-2 POLOS B B DR-2 POLOS DR-2 POLOS DR-2 POLOS DR-2 POLOS DR-2 POLOS DR-2 POLOS DR-2 POLOS DR-2 POLOS DR-2 POLOS DR-2 POLOS B 06 — PREVER BOTOEIRAS DE COMANDO MONTADAS INTERNAS AO QUADRO E LAMPADAS DE SINALIZAGAO
s 30mA 25A 30mA 25A 30mA 25A 30mA 25A 30mA 25A 30mA 25A 30mA 25A 30mA 25A 30mA 25A 30mA 25A 30mA 25A 30mA 25A 30mA 25A 30mA 25A 30mA 25A
80 A SN [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] NA PORTA EXTERNA.
I~ 07 — PREVER REGUAS DE BORNES PARA COMANDO.
08 — TODOS 0S PAINEIS / QUADROS ELETRICOS, DEVERAO SER CONSTRUIDOS COM AS DIMENSCOES QUE
V PERMITAM AS CONEXOES DOS CABOS AOS DISIUNTORES, CONFORME BITOLAS INDICADAS NOS DIAGRAMA
C C C C UNIFILARES E LISTA DE CABOS.
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L3 L 13 L2 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L1 L3 L1 L3 L2 L 12 L1 L1 L 14 L1 L1
F F F F
A /D) /4D /4D /D) /4D 7 /D) /D) /D) /D) /D) /D) /4D /D) /D) /4D /4D /D) /4D 7
Nb Consumo 1 | 80A 1 | 1A 1 | 1000W 1 | 500W 1 | 1200W 1 | 1200W 1 | 1100W 1 | 1200W 1 | 1500W 1 | 1500W 1 | 900W Nb Consumo 1 | 1200W 1 | 1500W 1 | 1500W 1 | 600W 1 | 600W 1 | 600W 1 | 600W 1 | 600W 1 | 600W 1 | 1200W 1 | 1200W
Icu do disjuntor verificada D D Icu do disjuntor verificada
1B 80,00 A 1,00 A 787 A 2,84 A 11,80 A 11,80 A 10,80 A 11,80 A 14,80 A 14,80 A 8,86 A B 11,80 A 14,80 A 14,80 A 5,90 A 5,90 A 3.41A 5,90 A 5,90 A 3.41A 11,80 A 11,80 A
Protegao C120H C60N CB60N C60N C60N C60N C60N C60N C60N C60N Protego C60N CB60N C60N C60N C60N C60N C60H C60H C60H C60H C60H
Valor 80 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A Valor 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
IrTr/IN IrTr/IN
IrMg/IN 800 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A IrMg/IN 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A
Ir dif. Ir dif.
Tipo Afumex 70 (70°C) Afumex 70 (70°C) Afumex 70 (70°C) Afumex 70 (70°C) Afumex 70 (70°C) Afumex 70 (70°C) Afumex 70 (70°C) Afumex 70 (70°C) Afumex 70 (70°C) Tipo Afumex 70 (70°C) Afumex 70 (70°C) Afumex 70 (70°C) Afumex 70 (70°C) Afumex 70 (70°C) Afumex 70 (70°C) Afumex 70 (70°C) Afumex 70 (70°C) Afumex 70 (70°C) Afumex 70 (70°C) Afumex 70 (70°C)
Cabo 1X(1x2,5) 2X(1x2,5) 1X(1x2,5) 1X(1x2,5) 1X(1x2,5) 1X(1x2,5) 1X(1x4) 1X(1x4) 1X(1x2,5) Cabo 1X(1x6) 1X(1x4) 1X(1x4) 1X(1x2,5) 1X(1x2,5) 2X(1x2,5) 1X(1x2,5) 1X(1x2,5) 2X(1x2,5) 1X(1x2,5) 1X(1x2,5)
Neutro 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x4 1x4 1x2,5 Neutro 1x6 1x4 1x4 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5
PE/PEN 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x4 1x4 1x2,5 PE/PEN 1x6 1x4 1x4 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5
(310} A PROJETO: 00A14 o (310} A PROJETO: 00A14 o
1 2
Ind. MODIFICAGOES Ind. MODIFICACOES
DESENHO: A DESENHO: 74
Data: 01/09/2016 Norma : NBR5410-08 Data: 01/09/2016 Norma : NBR5410-08
f 0 1 2 3 4 5 6 \ f 0 1 3 4 5 6 \
W/&/\/\/\/\/\T
T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 { T28 RO1 R02 R0O3 R04 RO5
(310) (310)
TOMADA REGUA TOMADA REGUA TOMADA REGUA TOMADA REGUA LEITO FRIGOBAR TOMADAS TV Reserva ndo Reserva ndo Reserva ndo Reserva ndo Reserva nao
equipada equipada equipada equipada equipada
N 220V N 220V
k3 max 6000 A 1k3 max 6000 A
(310)
A A A A
2P2D £ 1p1D £ 1p1D & 2P2D & 1P1D & 1P1D
16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
B DR-2 POLOS DR-2 POLOS DR-2 POLOS DR-2 POLOS DR-2 POLOS DR-2 POLOS DR-2 POLOS DR-2 POLOS B B B
30mA 25A 30mA 25A 30mA 25A 30mA 25A 30mA 25A 30mA 25A 30mA 25A 30mA 25A Reserva Reserva Reserva Reserva Reserva
I::I I::I I::I I::I I::I I::I I::I I: Nao Equipado Nao Equipado Nao Equipado Nao Equipado Nao Equipado
C C C C
D D D D
E e mim i mpm—————————— eleimimimimiei— e - ——————— aleipimimimieim b ————— efmimimimimimimim e i i e e e e e e e - E R E
e e e Z e e e e
N 0'3\ & N N & N &
N
L 14 L’I\ L1 L 14 L1 L1 L 14 L1
F F F F
/4D /D) /D) /4D /D) /D) /D) /D)
Nb Consumo 1 | 1200W 1 | 1200W 1 | 1200W 1 | 1200W 1 | 1000W 1 | 800W 1 | 1000W 1 | 600W 1 | 1000W 1 | 1000W 1 | 1000W Nb Consumo 1 | 1000W 1 | 1000W | | | | | | | | |
Icu do disjuntor verificada |:| |:| |:| Icu do disjuntor verificada |:| |:| |:| D |:| |:| |:| |:| |:| |:| |:|
B 6,82 A 11,80 A 11,80 A 6,82 A 9,84 A 7,87 A 5,68 A 5,90 A 328 A 3,28 A 328 A B 3,28 A 3,28 A
Protegao C60H C60H C60H C60H C60H C60H C60H C60H Protec&o
Valor 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A Valor
IFTH/IN IFTr/IN
IMg/IN 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A I'Mg/IN
Ir dif. Ir dif.
Tipo Afumex 70 (70°C) Afumex 70 (70°C) Afumex 70 (70°C) Afumex 70 (70°C) Afumex 70 (70°C) Afumex 70 (70°C) Afumex 70 (70°C) Afumex 70 (70°C) Tipo
Cabo 2X(1x2,5) 1X(1x2,5) 1X(1x2,5) 2X(1x2,5) 1X(1x2,5) 1X(1x2,5) 2X(1x2,5) 1X(1x2,5) Cabo
Neutro 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 Neutro
PE/PEN 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 PE/PEN
(310} A PROJETO: 00A14 o (310} A PROJETO: 00A14 o
4
Ind. MODIFICACOES /3 Ind. MODIFICAGOES /
DESENHO: 4 DESENHO: 4
Data : 01/09/2016 Norma : NBR5410-08 Data : 01/09/2016 Norma : NBR5410-08

PLANTA CHAVE

3 ATENDIMENTO COMENTARIOS CONSORCIO/FISCALIZACAO/ARQUITETURA JOSE 31/08/2016
2 ATENDIMENTO COMENTARIOS CONSORCIO/FISCALIZACAO/ARQUITETURA JOSE 27/04/2015
1 REVISAO GERAL JOSE 20/02/2015
0 EMISSAO INICIAL JOSE 19/09/2014
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