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TEL/FAX. (11) 3045—1677 TEL/FAX. (21) 2539-2879
e—mail:rafsp@rafarquitetura.com.br  e—mail:raf@rafarquitetura.com.br

NOTAS

01— DESENHOS COMPLEMENTARES DESSA FOLHA:

LEGENDA GERAL: FOLHA H-007-PB—-TEL-PB—18-LEG
02— ELETRODUTOS NAO INDICADOS SERAO DE:

81" PARA TELECOMUNICAGOES

217 PARA TV

217 PARA CFTV

21" PARA CONTROLE DE ACESSO

21" PARA CHAMADA DE ENFERMEIRA

21" PARA MONITOR CARDIACO

81" PARA RELOGIO
03— AS ELETROCALHAS SERAO METALICAS LISAS E COM TAMPA SOB PRESSAO.

04— TODO ELETRODUTO SECO DEVERA POSSUIR ARAME GUIA.

05— CAIXAS DE PASSAGEM EMBUTIDAS COM ALTURA NAO INDICADA SERAO A 0,30m
DO PISO ACABADO.

06— CAIXAS DE PASSAGEM COM DIMENSOES NAO INDICADAS SERAO 10x10x8cm.

07— O DIMENSIONAMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DAS INSTALAGOES DE SISTEMAS ELETRONICOS FOI
BASEADO NOS TIPOS DE CABOS DESCRITOS NOS MEMORIAIS DESCRITIVOS, E DEVERA SER
OBJETO DE UM PROJETO EXECUTIVO POR PARTE DOS FORNECEDORES DOS SISTEMAS.

08— PARA INTERFERENCIAS COM DUTOS E GRELHAS DE AR CONDICIOANDO VER PROJETO
DE CLIMATIZAGAO.

09— AS LOCAGOES DOS ACCESS POINT'S DEVERAO SER CONFIRMADAS PELO INSTALADOR
DA REDE WIRELESS ATRAVES DE "SITE SURVEY” QUANDO DA INSTALAGAO DO SISTEMA,
SENDO QUE A QUANTIDADE PREVISTA EM PROJETO PODERA SER ALTERADA EM FUNGAO
DAS CONDIGOES LOCAIS DO SINAL DE REDE.

OBSERVACOES

01— PARA O SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMEIRA, A INFRA—ESTRUTURA FOI PROJETADA E
DIMENSIONADA, PREVENDO INTERLIGAGAO DA CENTRAL AOS AMBIENTES ATENDIDOS UTILIZANDO—SE
TOPOLOGIA ESTRELA, CASO O SISTEMA SEJA FORNECIDO UTILIZANDO—SE TOPOLOGIA EM ANEL, A
INFRA—ESTRUTURA PODERA SER REDIMENSIONADA AFIM DE REDUZI-LA.

02— DEVERA SER PREVISTA TOMADA ELETRICA AO LADO DE CADA PONTO DE ANTENA DE TV
E DE VOZ,/DADOS.

LEGENDA INDICATIVA DO SHAF T

@ ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 82”7

CAIXA DE PASSAGEM 50x50x20cm (MODULOS DE CONTROLE)
DETECGAO E ALARME DE INCENDIO (LAGOS DE INCENDIO)

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 82"

CAIXA DE PASSAGEM 50x50x20cm (MODULOS DE CONTROLE)
DETECGAO E ALARME DE INCENDIO (LAGOS DE DETECGAO)

LEITO TIPO PESADO 200x100mm
BACKBONES DE DADOS (PRINCIPAL) — CABOS DE FIBRAS OPTICAS

&)

(@

LEITO TIPO PESADO 400x100mm
BACKBONES DE VOZ — CABOS DE PARES METALICOS

LEITO TIPO PESADO 200x100mm
TELEFONIA CELULAR (PREVISAO) E RESERVA

@

LEITO TIPO PESADO 200x100mm
ANTENAS DE TV/TV A CABO

LEITO TIPO PESADO 200x100mm
AUTOMAGAO PREDIAL

LEITO TIPO PESADO 200x100mm
BACKBONES DE DADOS (REDUNDANTE) — CABOS DE FIBRAS OPTICAS

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 22

CAIXA DE PASSAGEM 30x30x20cm
DETECGAO E ALARME DE INCENDIO (LACOS DE DETECGAO)
RETORNO DO CLASSE "A”

ORORONC

AREA DE NAO
INTERVENCAO

R
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Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES

HOSPITAL HELIOPOLIS
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PLANTA DO TERREO — PARTE 1
TELECOMUNICAGOES — SUBESTAGAO 02
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